VRF=J-IIIL, uktad ..

Agregat zewnetrzny typ AJYO/2LELAH

moc chiodnicza nie mniejsza niz 22,4kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 25,0kW

glosnose w odleglosci Tm nie wigksza niz 52dB(A) chlodzenie
wymiar nie wigkszy niz 1428x1080x480mm wys*szer*g!l

masa nie wigksza niz 171kg

czynnik R410A przewody $9,52/19,05

zasilanie 3N,400V,50Hz

nominalny pobdr mocy elektr. nie wiekszy niz 6,50kW chlodzenie
max prqd pracy 18,9A
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 Linia transmisji >
Obiekt
Size : 0.33mm2(22AWG) BUDOWA BUDYNKU
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm USLUGOWO-MIESZKALNEGO
Remarks : LONWORKS® compatible cable
T Adres  39-331 CHORZELOW, dz. nr 1239/17, obregb 37
 Linia pi
Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG) CHORZELOW, _]ednostka erdenCy_]na 181 105_2

GMINA MIELEC

ARABESKA

Nazwa rysunku Skala
Schemat sterowania inst. VRF -
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